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安全にご使用いただくために 
 
    安全にご使用いただくため、試験装置をご使用になる前に、次の事項を必ずお読み下さい。 
    また、仕様に記されている以外で使用しないで下さい。 
    試験装置のサービスは、当社専門のサービス員のみが行えます。 
    詳しくは、（株）双興電機製作所にお問い合わせ下さい。 
 
    人体保護における注意事項 
 

感電について          人体や生命に危険が及ぶ恐れがありますので、各測定コードを接 
                           続する場合は、必ず指定の試験用端子、又は、各継電器の測定要素 
                           を接続する端子であることを確認して接続して下さい。 
                             又、受電状態（受電状態）で試験を行う場合は、感電に十分気を 
                           つけて行って下さい。 
 

電気的な過負荷        感電または、発火の恐れがありますので、測定入力には指定され 
                           た範囲外の電圧、電流を加えないで下さい。 
 

パネルの取り外し      試験装置内部には電圧を印加、発生する箇所がありますので、 
パネルを取り外さないで下さい。 

 
適切なヒューズ        発火等の恐れがありますので、指定された定格以外のヒューズは 
の使用              使用しないで下さい。 

 
機器が濡れた状態      感電の恐れがありますので、機器が濡れた状態では使用しないで 
での使用            下さい。 

 
ガス中での使用        発火の恐れがありますので、爆発性のガスがある場所では使用し 

                           ないで下さい。 
 
    機器保護における注意事項 
 

電  源                指定された範囲外の電圧を印加しないで下さい。 
 

電気的な過負荷        測定入力には指定された範囲外の電圧、電流を加えないで下さい。 
 

適切なヒューズ        指定された定格以外のヒューズは使用しないで下さい。 
の使用 

 
振 動                機械的振動が直接伝わる場所での使用、保存はしないで下さい。 

 
環 境                直射日光や高温多湿、結露するような環境下での使用、保存はし 

ないで下さい。 
 

防水、防塵            本器は防水、防塵となっていません。ほこりの多い場所や、水の 

かかる場所での使用、保存はしないで下さい。 

 
      故障と思われる場合    故障と思われる場合は、必ず（株）双興電機製作所または、 

販売店までご連絡下さい。 
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１．  仕様 
使用電源    ：ＡＣ１００Ｖ±１０％  ５０／６０Ｈｚ 

 
出力電流       ：ＡＣ０～２５Ａ 

 

入出力関係  ：電流トランス（1 次／2 次絶縁） 

 

抵抗の許容電流 

抵抗レンジ ３０秒の 大電流 連続定格の 大電流

0 ２０～２５Ａ １５Ａ 

０．５Ω １６～２３Ａ １５Ａ 

１Ω １１～２０Ａ １０Ａ 

２Ω ８～１０Ａ ７Ａ 

４～８０Ωレンジは連続定格 

                ＊外部負荷抵抗を０．２Ω以下の場合とする。 

 

 電流整定抵抗  ：０．２Ω（１５Ａ以上の場合、整定時間３０秒以下とする） 

 

 電流計   ：０～０．２５／０．５／１／２．５／５／１０／２５Ａ 

      ０．５級  ミラー付き  真の実行値換算指示  可動コイル型 

 

       補助電源  ：ＡＣ１００Ｖ ５００ＶＡ（入力電源と同じ） 

：ＤＣ２４Ｖ／４８Ｖ／１１０Ｖ ３０Ｗ 

 

 外形寸法  ：４７０（Ｗ）×３４５（Ｄ）×１８５（Ｈ） 

 

 重量   ：約１５．７ｋｇ 
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 付属品 

① 試験用リード線 

・電源コード（３ｍ）…………………………………………………………………１本 

              1 ﾋﾟﾝ……白 

              2 ﾋﾟﾝ……ｱｷ 

              3 ﾋﾟﾝ……黒 

 

 

 

 ・連動コード（２ｍ）…………………………………………………………………１本 

              1 ﾋﾟﾝ……赤 

              2 ﾋﾟﾝ……白 

              3 ﾋﾟﾝ……黒 

 

 

 

 ・電流出力コード（５ｍ）……………………………………………………………１本 

   1 ﾋﾟﾝ……白 

              2 ﾋﾟﾝ……ｱｷ 

              3 ﾋﾟﾝ……黒 

 

 

 

 ・補助電源コード（３ｍ）……………………………………………………………１本 

   1 ﾋﾟﾝ……白 

              2 ﾋﾟﾝ……ｱｷ 

              3 ﾋﾟﾝ……黒 

 

 

 

 ・極性確認用コード（５ｍ） …………………………………………………………１本 

 

 

 

 

 

 

       ・リード線収納袋 ……………………………………………………………………１個 

       ② 予備ヒューズ（２A）……………………………………………………………２本 

       ③ 取扱説明書（本書）………………………………………………………………１部 
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２．  各部名称 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．電流出力コネクタ 

試験電流を出力するコネクタです。 

２．電流整定スイッチ 

試験電流を整定するスイッチです。 

整定側にすると電流出力が内部で流れ、外部には出力しなくなります。 

３．連動スイッチ 

   当社製リレーテスタ（ＲＴ―２０ＫⅡ又はＲＴ－２０Ｋ）と連動して試験する場合に使用し 

ます。 

   “ＯＮ”の場合は、リレーテスタの試験ＯＮ／ＯＦＦスイッチ操作により試験を行います。 

“ＯＦＦ”の場合は、本器の試験ＯＮ／ＯＦＦスイッチ操作により試験を行います。 

４．補助電源コネクタ 

電源出力用コネクタで、継電器及び制御回路に電源を供給する場合出力します。 

出力電圧は、ＡＣ１００Ｖ、ＤＣ２４Ｖ、４８Ｖ、１１０Ｖの電圧が出力します。 

＊＊注意＊＊ 

ＡＣ１００Ｖ出力は、電源入力回路とは絶縁されていませんので、商用電源を使用する場 

合は、極性確認ランプで補助電源出力の極性を確認し、補助電源出力のＰ２側が接地側に 

なるようにして下さい。 

５．補助電源スイッチ 

補助電源の出力スイッチで“ＯＮ”で補助電源コネクタより電圧を出力します。 
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６．補助電源ヒューズ（２Ａ） 

補助電源の直流出力（ＤＣ２４Ｖ、４８Ｖ、１１０Ｖ）用の保護ヒューズです。 

７．補助電源切替スイッチ 

補助電源の出力電圧を切り替えるスイッチです。 

８．アース端子（極性確認用端子） 

筐体を保安用として接地する端子です。又、電源の極性確認を行う場合にも接地します。 

９．電源コネクタ 

電源入力用のコネクタで、ＡＣ１００Ｖの電源を供給します。 

１０．極性確認ランプ 

極性確認用ランプです。商用電源を使用し点灯している場合、補助電源出力のＡＣ１００Ｖ

出力でＰ２側が接地側になります。 

＊極性確認ランプはあまり明るく点灯しませんが、不良ではありません。 

１１．電源スイッチ 

試験装置のメインスイッチです。“ＯＮ”で装置内に電源を供給します。又、電源回路の 

過電流保護も兼ねており、過電流が流れた場合に遮断動作を行います。 

１２．電源ランプ 

      本器に電源を供給している場合に点灯します。 

１３．電流調整ツマミ 

電流出力を調整するツマミです。 

１４．抵抗切替スイッチ 

出力電流に応じて抵抗を切り替えるスイッチです。 

１５．電流計切替スイッチ 

電流計レンジを切り替えるスイッチです。 

１６．試験ランプ 

試験状態の確認ランプです。 

１７．試験ＯＮスイッチ 

本器単独（連動スイッチが“ＯＦＦ”）での試験の開始スイッチです。押すことにより、 

試験回路を構成し電流出力を行います。 

１８．試験ＯＦＦスイッチ 

本器単独（連動スイッチが“ＯＦＦ”）での試験の停止スイッチです。押すことにより、 

試験回路を解除し電流出力を停止します。 

１９．電流計 

出力電流を指示します。 
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３．  試験方法 
３－１：試験準備 

  １．本器のスイッチ、ツマミ等を下記の位置にして下さい。 

    この位置が測定前の定位置となります。 

 

          電源スイッチ…………………………………ＯＦＦ 

          補助電源スイッチ……………………………ＯＦＦ 

          補助電源切替スイッチ………………………AC100Ｖ 

          連動スイッチ…………………………………ＯＦＦ 

          電流整定スイッチ……………………………試験 

          電流計切替スイッチ…………………………0.25Ａ 

          抵抗切替スイッチ……………………………８０Ω 

          電流調整ツマミ………………………………０ 

 

＊＊危険＊＊ 

 スイッチ、ツマミ等が定位置になっていない状態で電源を供給すると、出力部から 

電圧が出力する場合があるため大変危険です。必ず定位置にするようにして下さい。

 

 

  ２．リレーテスタ（ＲＴ―２０ＫⅡ又はＲＴ－２０Ｋ）を準備して下さい。 

   ＊以降説明はＲＴ形と略します。 

    ＲＴ形に関する使用方法は、ＲＴ形の取扱説明書を参照して下さい。 

    （装置の初期設定方法、接続、電源の入力及び電源極性の確認方法等） 

 

  ３．電源コネクタに電源コードを接続し、ＡＣ１００Ｖを入力します。 

 

  ４．本器の電源に商用電源を使用し、補助電源のＡＣ１００Ｖ出力を使用する場合には、極性 

確認ランプにより電源の極性を確認します。 

（アース端子を接地し、極性確認ランプが点灯しない場合は、電源コードのプラグを逆に差 

し換え点灯状態にします。完全に点灯する時と、完全に消灯する時を確認して点灯状態にし 

ます。） 

 

  ５．比率差動継電器の定格電流値及び電流整定値（タップ）を確認します。 
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  ３－２：動作電流値試験 

 ＊動作電流値試験は、本器単体で試験します。（ＲＴ形による試験も可能です。） 

 

  １．試験回路の接続を行います。（図1参照） 

  ２．電源スイッチを“ＯＮ”にします。（電源ランプ点灯） 

  ３．電流計切替スイッチ及び抵抗切替スイッチを、出力電流に応じたレンジに切替えます。 

  ４．試験ＯＮスイッチを押します。（試験ランプ点灯） 

  ５．継電器の動作を確認しながら、電流調整ツマミを徐々に右に廻していきます。 

 ６．継電器が動作したら電流調整ツマミを止め、この時の電流値を読み取ります。この値が 

動作電流値となります。 

７．電流調整ツマミを“０”に戻して、試験ＯＦＦスイッチを押します。 

      （試験ランプ消灯） 

８．試験が終わったら、電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯） 

９．全てのスイッチ及びツマミを測定前の定位置に戻します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１  試験回路図－動作電流値試験 
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  ３－３：動作時間特性試験 

 ＊動作時間特性試験は、リレーテスタ（ＲＴ形）を使用します。 

  ＲＴ形の取扱い方法については、本体付属の取扱説明書を参照して下さい。 

 

  １．試験回路の接続を行います。（図２参照） 

  ２．ＲＴ形の電源スイッチを“ＯＮ”にします。（電源ランプ点灯） 

  ３．試験切替ツマミを“ＯＣＲ”に切替えます。 

  ４．電流計切替ツマミ及びＯＣＲ電流切替ツマミを、出力電流に応じたレンジに切替えます。 

  ５．試験ＯＮスイッチを押します。（試験ランプ点灯） 

  ６．継電器を動作ロックしながら電圧調整ツマミを廻し、試験電流値に合わせます。 

７．試験ＯＦＦスイッチを押します。（試験ランプ消灯） 

  ８．ストップ信号切替ツマミを、継電器の接点構造に合わせて切替えます。 

９．カウンタスイッチを押します。 

（カウンタＯＮ状態の場合、スイッチ中央のランプが点灯します。） 

１０．試験ＯＮスイッチを押します。（試験ランプ点灯、試験電流出力） 

１１．継電器が動作し始め、接点が動作した瞬間カウンタが停止し、試験状態がＯＦＦになりま 

す。この時のカウンタの表示値が動作時間となります。 

（試験ランプ消灯、試験電流出力停止） 

１２．動作時間を読み取ったら、カウンタリセットスイッチを押します。 

１３．試験が終わったら、電圧調整ツマミを“０”に戻して電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。

（電源ランプ消灯） 

１４．全てのスイッチ及びツマミを測定前の定位置に戻します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２  試験回路図－動作時間特性試験 
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  ３－４：比率差動特性試験 

 ＊ここでは、一次側事故想定の試験電流（Ｉ1）をＲＴ形で流し、二次側事故想定の試験電流 

  （Ｉ２）を本器で流します。 

 

  １．試験回路の接続を行います。（図３参照） 

  ２．付属の連動コードを、本器の電源コネクタとＲＴ型の補助電源コネクタに接続します。 

   ＊＊注意＊＊ 

    リレーテスタで、ＲＴ－２０ＫⅡ及びＲＴ－２０Ｋで補助電源切替ツマミのあるタイプ 

    は、必ず“ＡＣ100Ｖ”レンジに切替えて下さい。 

 

  ３．ＲＴ形の電源スイッチを“ＯＮ”にします。（ＲＴ形電源ランプ点灯） 

  ４．ＲＴ形の補助電源スイッチを“ＯＮ”にします。 

  ５．本器の電源スイッチを“ＯＮ”にします。（本器電源ランプ点灯） 

  ６．ＲＴ形の試験切替ツマミを“ＯＣＲ”に切替えます。 

  ７．ＲＴ形の電流計切替ツマミ及び本器の電流計切替スイッチを、出力電流に応じたレンジに 

切替えます。 

  ８．ＲＴ形のＯＣＲ電流切替ツマミ及び本器の抵抗切替スイッチを、出力電流に応じたレンジ 

に切替えます。 

  ９．本器の連動スイッチを“ＯＮ”にします。 

 １０．ＲＴ形の試験ＯＮスイッチを押します。（ＲＴ形及び本器の試験ランプ点灯） 

    ＲＴ形及び本器も連動して試験状態となります。 

 １１．本器の出力電流（Ｉ２）を“0”のままにして、一次側事故想定の試験電流（Ｉ1）を 

ＲＴ形から流して、動作電流を確認します。この電流値は３－２ ６．で求めた動作電流値 

と同じ値となります。（グラフ1のＡ点） 

 １２．この状態で本器の出力電流（Ｉ２）を徐々に増やし、（Ｉ1）の動作電流値をＢ点、Ｃ点 

   Ｄ点、Ｅ点と測定しプロットします。 

    グラフの斜線部分が一次側事故想定の動作範囲となります。（グラフ1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ1  比率差動特性（一次側） 
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 １３．次にＲＴ形の出力電流（Ｉ１）を“0”のままにして、二次側事故想定の試験電流（Ｉ２） 

   を本器から流して、動作電流を確認します。この電流値は３－２ ６．で求めた動作電流値 

とほぼ同じ値となります。（グラフ２のＦ点） 

 １４．この状態でＲＴ形の出力電流（Ｉ１）を徐々に増やし、（Ｉ２）の動作電流値をＧ点、 

Ｈ点、Ｉ点、Ｊ点と測定しプロットします。 

    グラフの斜線部分が二次側事故想定の動作範囲となります。（グラフ２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ２  比率差動特性（二次側） 

 

１５．試験が終わったら、ＲＴ形の電圧調整ツマミ及び本器の電流調整ツマミを“０”に戻しま 

す。 

１６．ＲＴ形の試験ＯＦＦスイッチを押します。（ＲＴ形及び本器の試験ランプ消灯） 

１７．ＲＴ形の補助電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（本器の電源ランプ消灯） 

１８．ＲＴ形及び本器の電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（ＲＴ形の電源ランプ消灯） 

１９．ＲＴ形及び本器の全てのスイッチ及びツマミを、測定前の定位置に戻します。 

 

 比率差動特性グラフは、グラフ1とグラフ２の合成のグラフ３になります。 
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グラフ３  比率差動特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３  試験回路図－比率差動特性試験 
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４．  外形図 
 

 

 


